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Время устойчивой работы новых скважин, 
каптирующих воду из четвертичных отложений 
Республики Беларусь, составляет два–четыре 
года. Учитывая, что большинство скважин под-
земных водозаборов Республики Беларусь про-
работало свыше 15–20 лет, произошло сущест-
венное снижение их удельного дебита за счет 
накопления в прифильтровой зоне большого 
количества осадков. За это время осадки успе-
вают сцементироваться, для их разрушения и 
растворения требуется одновременное или по-
следовательное физико-химические воздейст-
вие [1–7]. Комбинированные обработки фильт-
ров длительно эксплуатирующихся скважин в 
настоящее время наиболее актуальны, так как 
повышают их долговечность. В БНТУ сравни-
тельно недавно разработана газоимпульсно-
реагентно-виброволновая технология восста-
новления дебита [8]. 
Цель настоящей работы – отработка и со-
вершенствование комбинированной техноло- 
гии восстановления снизивших свой дебит 
скважин. 
Предлагаемые технологические схемы.  
В производственных условиях исследовалась 
эффективность двух технологических схем:  
1) газоимпульсная обработка фильтра с его по-
следующей реагентной очисткой в режиме реа-
гентной ванны в негерметизированной скважи-
не и далее – виброволновая обработка при од-
новременной откачке эрлифтом; 2) газоимпуль- 
сная обработка фильтра с его последующей 
реагентной очисткой в режиме циклического 
задавливания сжатым воздухом в герметизиро-
ванной скважине и виброволновая обработка 
при одновременной откачке эрлифтом. 
Основное отличие первой технологической 
схемы от второй заключается в проведении 
реагентной обработки в незагерметизированной 
скважине, но с использованием кислотной 
флейты, которая позволяет адресно обрабаты-
вать   наиболее   закольматированные    участки  
фильтра и экономить кислоту по сравнению со 
второй схемой обработки, при использовании 
которой в процессе задавливания реагента сжа-
тым воздухом он может поглощаться наиболее 
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проницаемыми участками. Вторая схема требу-
ет применения более сложного технологиче-
ского оборудования для герметизации скважи-
ны, однако является особенно эффективной при 
регенерации длительно эксплуатирующихся сква-
жин, имеющих фильтры большого диаметра со 
значительным контуром гравийной обсыпки. 
Для реализации второй технологической 
схемы разработано специальное технологиче-
ское оборудование, отличительной особенно-
стью которого является совмещение эрлифтно-
го водоподъемника с герметизированным ого-
ловком, смонтированным на устье скважины 
(рис. 1). Это позволяет производить цикличе-
ское задавливание реагента в прифильтровую 
зону до полного растворения отложений и от-
качивать продукты реакции без дополнитель-
ных монтажных операций, что способствует 
снижению трудозатрат и повышает безопас-
ность ведения работ. 
 
 
Рис. 1. Схема обвязки скважины при циклической ре- 
агентной обработке: 1 – эрлифт;  2 – вентиль эрлифта; 3 – 
сбросной шланг эрлифта; 4 – емкость с кислотой; 5 – за-
ливочный шланг; 6 – компрессор; 7 – воздухопроводная 
труба; 8 – воздухосбросной патрубок; 9–13 – запорно- 
                регулирующая арматура; 14 – манометр 
 
Испытания технологических схем. Срав-
нительные испытания применения двух техно-
логических схем производились на высокоде-
битных скважинах водозаборов г. Минска: «Зе-
леновка», «Дражня», «Новинки», «Боровляны» 
и г. Слонима («Рыщицы»), которые каптируют 
межморенный днепровско-сожский водонос-
ный горизонт. Их глубины составляют 50–70 м, 
оборудованы проволочными фильтрами из не-
ржавеющей стали на трубчатом перфориро- 
ванном каркасе диаметрами 325 мм и длиной 
10–20 м с гравийной обсыпкой толщиной  
δ = 150–300 мм. 
В качестве реагента при обработках сква-
жин использовался реагент оптимального со-
става – 20%-й раствор синтетической соляной 
кислоты со стабилизирующей добавкой трипо-
лифосфата натрия 0,01%-й концентрации и ки-
слотного средства «Дескам» 5%-й концентра-
ции в качестве антикоррозионной добавки [8]. 
Данные о скважинах и параметрах газоим-
пульсно-реагентно-виброволновой декольмата-
ции при использовании первой и второй техно-
логических схем приведены в табл. 1 и 2. 
Анализ применения технологических 
схем. Анализ эффективности обработок сква-
жин показывает, что наибольшая степень вос-
становления удельного дебита (53–79 %) дос-
тигнута при использовании циклического за-
давливания реагента и несколько меньшая (30–
69 %) – при растворении отложений методом 
реагентной ванны (табл. 3). Наилучшие резуль-
таты были получены на скважине № 5б. Здесь, 
помимо обычных замеров удельного дебита, 
производились геофизические исследования 
фильтра и прифильтровой зоны партией сква-
жинных методов (РУП «Белгеология») до обра-
ботки 14.11.05 и после полного цикла работ 
24.11.05, а также телеметрия камерой, принад-
лежащей УП «Минскводоканал». 
Результаты геофизических исследований. 
Геофизические исследования включали в себя 
радиометрию посредством гамма- и гамма-
гамма-каротажа (прибор КУРА 2), каверномет-
рию (прибор КМ-2); расходометрию (при- 
бор ПС-70) акустический каротаж (прибор «Па- 
рус-4»). Сигналы со скважинных приборов по-
ступали в пульт управления каротажной стан-
ции, записывались самописцем на специальной 
бумаге и расшифровывались. 
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Таблица 1 
Данные о скважинах и условиях проведения обработок 
газоимпульсно-реагентно-виброволновой технологией с использованием реагентной ванны 
 
Номер скважины 
(дата работ) 
Месторасположе-
ние скважины (воз-
раст, лет) 
Глубина, м Количество 
импульсов  
(Е0 = 70 кДж), 
шт. 
Время реа-
гентной обра-
ботки, ч 
Масса 35%-й НСl, кг 
Продолжитель-
ность вибровол-
новой обработки, 
мин 
Длина 
фильтра, м 
 
 № 18 
 (08.03) 
 
 № 28б 
 (07.04) 
 
 № 19б 
 (08.04) 
 
«Зеленовка» 
(17) 
− » − 
(20) 
− » − 
 
(29) 
 
78 
13,5 
 
61 
19 
 
66,7 
10,4 
 
56 
 
 
76 
 
 
40 
 
20 
 
 
22 
 
 
24 
 
1600 кг НСl + 2 кг 
триполифосфата 
натрия 
1500 кг НСl + 100 кг 
«Дескам» 
 
1536 кг НСl + 100 кг 
«Дескам» 
 
173 
 
 
60 
 
 
90 
 № 7 
 (08.04) 
«Рыщицы» 75 
20 
100 24 1800 кг HCl + 100 кг 
«Дескама» 
– 
 
Таблица 2 
Данные об условиях применения газоимпульсно-реагентно-виброволновой технологии  
с использованием циклического задавливания реагента 
 
Номер 
скважи-
ны (дата 
работ) 
Водозабор 
(возраст,  
лет) 
Глубина, 
м Количество 
импульсов 
(Е0 = 70 
кДж), шт. 
Продолжи-
тельность 
газоимпульс-
ной обработ-
ки, ч 
Характеристика 
цикла Количе-
ство 
циклов, 
шт. 
Общая 
продолжи-
тельность 
реагент- 
ной обра-
ботки, ч 
Масса 35%-й 
НСl, кг 
Продол-
житель-
ность виб-
роволно-
вой обра- 
ботки, ч 
Длина 
фильтра,  
м 
Задав-
ливание, 
мин 
Сброс 
давле-
ния, 
мин 
№ 0б 
(12.04) 
«Дражня» 
(13) 
74,8 
20,7 
80 6 15 15 4 20 1777 кг НСl +  
+ 200 кг 
«Дескам» 
– 
№ 29б 
(08.05) 
«Дражня» 
(29) 
70 
12 
72 9 8 10 5 24 1885 кг НСl +  
+ 86 кг «Дес-
кам» 
2 
№ 28б 
(08.05) 
«Новинки» 
(18) 
55 
18 
90 10 8 8 7 20 1800 кг НСl +  
+ 100 кг 
«Дескам» 
2 
№ 5б 
(11.05) 
«Боровляны» 
(27) 
55 
12 
60 10 8 8 8 24 1600 кг НСl +  
+ 100 кг 
«Дескам» 
0,5 
 
Результаты геофизических исследований 
представлены в виде соответствующих диа-
грамм на рис. 2. Сравнительный анализ диа-
грамм до и после восстановительных работ по-
казал следующее. 
Расходометрия. До обработки, по данным 
расходометрии, фильтр работал в интервале 
43–50 м. Причем большая часть притока (77 %) 
имела место в верхней части фильтра на участ-
ке длиной 2,7 м (в интервале 43,0–45,7 м). Мак-
симальный приток воды из фильтра при загруз-
ке эрлифта до его верха составил 18 м3/ч. 
Удельный дебит скважины – 5,6 м2/ч. После 
обработки произошло увеличение работающей 
части фильтра на 2,8 м, что составило 28 %  
общей обеспечивающей приток поверхности  
в интервале 42,2–52 м. Дебит скважины при той 
же глубине загрузки эрлифта вырос с 18 до  
36 м3/ч, а удельный дебит – с 5,6 до 18 м2/ч. 
Произошло перераспределение притока воды 
через фильтр: если до обработки нижняя поло-
вина фильтра обеспечивала 23,1 % общего при-
тока, то после обработки ее приток составил  
36,1 % (рис. 3). 
Радиометрия. Сравнение кривых показыва-
ет, что после обработки произошло уменьше-
ние радиоактивности в интервале фильтра, что 
указывает на удаление кольматанта, имеющего 
повышенную радиоактивность (соединения ка-
лия, урана, тория). 
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Таблица 3 
Эффективность восстановления скважин газоимпульсно-реагентно-виброволновой технологией 
 
Скважина 
Первона-
чальный 
удельный 
дебит, м2/ч 
Газоимпульсная 
обработка 
Увеличе-
ние удель-
ного деби-
та, раз 
Реагентная  
обработка 
Виброволновая  
обработка Общее 
увеличе-
ние 
удельно-
го деби-
та, раз 
Восстанов-
ление 
удельного 
дебита от-
носительно 
первона-
чального, % 
Удельный 
дебит до 
обработки, 
м2/ч 
Удель-
ный де-
бит после 
обработ-
ки, м2/ч 
Удель-
ный де-
бит после 
обработ-
ки, м2/ч 
Увеличе-
ние удель-
ного деби-
та, раз 
Удель-
ный де-
бит после 
обработ-
ки, м2/ч 
Увеличе-
ние удель-
ного деби-
та, раз 
№ 18 
«Зеленовка» 21,7 6 11,7 1,95 13,5 1,15 15 1,11 2,5 69 
№ 28б 
«Зеленовка» 13,3 2,2 2,8 1,27 5,76 2,06 8,57 1,5 3,9 30 
№ 19б 
«Зеленовка» 4,8 1,7 1,9 1,11 2,7 1,42 3,64 1,35 2,4 50 
№ 7б 
«Рыщицы» 3 0,3 0,4 1,33 1,2 3,00 – – 4 40 
№ 0б 
«Дражня» 20 4 6 1,5 11,3 1,90 – – 2,8 57 
№ 29б 
«Дражня» 25,5 3,3 12 3,6 16 1,3 18,9 1,2 5,7 74 
№ 28б 
«Новинки» 10,2 0,84 1,9 2,3 3,6 1,9 4,5 1,25 5,4 53 
№ 5б 
«Боровляны» 24 6,4 9,8 1,5 16 1,6 18 1,13 2,8 79 
 
 
 
Рис. 2. График изменения расхода по длине фильтра:  
                    1 – до обработки скважины; 2 – после  
 
Кавернометрия. Из сравнительных данных 
кавернометрии видно, что после обработки 
произошло увеличение и выравнивание внут-
реннего диаметра фильтровой колонны, свиде-
тельствующее об удалении кольматанта с внут-
ренней поверхности дырчатого каркаса. Это 
отразилось на увеличении удельного дебита 
скважины и улучшении распределения притока 
по фильтру (см. расходометрию). 
Гамма-гамма-каротаж. Методом гамма-
гамма-каротажа никаких изменений не от- 
мечено. 
а                          б 
 
 
Рис. 3. Диаграммы изменения параметров фильтра сква- 
жины при применении технологии комплексного газо- 
импульсно-реагентно-виброволнового воздействия на 
фильтр и прифильтровую зону: a – изменение акустиче- 
ских параметров фильтра (акустический каротаж): 1 – до 
обработки скважины; 2 – после; б – кавернометрия зоны 
фильтра: 1 – до обработки скважины; 2 – после; в – 
нейтронный каротаж зоны фильтра: 1 – до обработки  
                                    скважины; 2 – после 
 
В целом, по данным геофизических иссле-
дований, уверенно отмечается освобождение 
фильтра и прифильтровой зоны от кольматанта. 
Расчет затрат реагента. К основным тех-
нологическим параметрам реагентной обработ-
ки относятся удельное количество реагента, 
необходимое для растворения единицы массы 
  л/с, Q 
Q = 9,7 л/с 
∆Q = 5,6 л/с (57,7 %) 
Q = 5,2 л/с 
∆Q = 0,6 л/с (6,2 %) 
∆Q = 3,5 л/с (36,1 %) 
∆Q = 1,2 л/с (23,1 %) 
∆Q =4 л/с 
(76,9 %) 
D, мм 
v/cм 
 Н, м Н, м  Н, м 
    в 
nА/кг 
Вестник БНТУ, № 6, 2007 20 
Архитектура и строительство 
 
 
кольматанта, и расход реагента на 1 м. п. 
фильтра. Эти параметры разработанной комби-
нированной технологии определялись по ре-
зультатам обработок скважин на основе анали-
зов проб жидкости, откачиваемой из скважин 
после окончания реакции. 
Расчетная масса хлористого водорода HCl 
оценивалась по известной формуле [2] 
 
HCl c к1,2 ,М K M=                      (1) 
 
где Кс – коэффициент стехиометрии реакции, 
учитывающий соотношение «кольматант – реа-
гент» концентрацией 100 %; Мк – теоретиче-
ская масса кольматанта в скважине, которая 
определялась по предполагаемой насыщенно-
сти порового пространства гравийной обсыпки. 
Теоретическое значение коэффициента Кс.т 
рассчитывалось согласно уравнениям реакции 
по известному химическому составу кольма-
танта и вычислялось следующим образом: 
 
(HCl)т (HCl)т
с.т
к
,
100
m m
К
m
= =                 (2) 
 
где (HCl)тm  – теоретическая масса HCl, прихо-
дящаяся на 100 кг кольматанта общей массой 
mк; mк = 100 кг. 
Также теоретически рассчитывался коэффи-
циент образования солей К(сол)т, который опреде-
ляет соотношение расчетной массы образующих-
ся растворенных солей m(сол)т после реакции к ис-
ходному количеству кольматанта mк = 100 кг: 
 
(сол)т (сол)т
(сол)т
к
.
100
m m
К
m
= =                (3) 
 
Представляло интерес найти опытные зна-
чения коэффициентов Кс.оп, К(сол)оп и массу Мк 
растворенного кольматанта в скважине. 
Определив по (1) величину MHCl, необходи-
мый объем реагента VHCl заданной концентра-
ции для обработки скважины вычислялся по 
формуле 
HCl
HCl
HCl
,MV
C
=
ρ
                         (4) 
 
где СHCl – массовая концентрация реагента; ρ – 
плотность реагента. 
После обработки фильтра реагентом в тече-
ние 20–24 ч проводилась опытная откачка 
скважины эрлифтом с взятием проб жидкости в 
определенные моменты времени. 
По замеренным данным устанавливали сле-
дующие исходные характеристики. 
Объем ∆Vi жидкости, пошедшей на выброс 
за промежуток времени ∆ti между взятием 
проб: 
э ,i iV Q t∆ = ∆                          (5) 
 
где Qэ – производительность эрлифта. 
Концентрацию С(сол)i солей в пробах опреде-
ляли по методике анализа природной воды вы-
париванием [9]. Массу (сол)iМ  откачанных со-
лей за промежуток времени ∆ti определяли, ис-
пользуя выражение 
(сол) (cол) .i i iМ V C= ∆                          (6) 
 
Концентрацию С(HCl)i избытка соляной ки-
слоты в пробах рассчитывали по формуле 
 
pH
(HCl) 10 .iС
−=                        (7) 
 
Массу откачанной соляной кислоты 
(HCl)iМ∆  за промежуток времени ∆ti определя-
ем следующим образом: 
 
(HCl) (HCl) .i i iM C V∆ = ∆                   (8) 
Суммарные массы солей солМ , весь отка-
чанный объем жидкости V, массу откачанной 
соляной кислоты ∆ HClМ : 
 
сол (сол)
1
HCl (HCl)
1
1
;
;
,
n
i
i
n
i
i
n
i
i
M M
M M
V V
=
=
=

 = ∆


∆ = ∆


 = ∆


∑
∑
∑
                (9) 
где n – число замеров (проб). 
На ряде скважин дополнительно определя-
лось количество остаточного кольматанта, уда-
ляемого в процессе виброволновой обработки, 
осуществляемой после откачки продуктов ре-
акции. В заданные промежутки времени отби-
рали определенное количество жидкости, кото-
рую фильтровали через предварительно взве-
шенный бумажный фильтр [10]. Фильтрат 
отбрасывали: твердую фазу высушивали до по-
стоянного веса при 85 °С, взвешивали и отно-
сили к единице объема (1 дм3). Умножением 
этой величины на объем откачиваемой жидко-
сти получали массу остаточного кольматанта 
Мк при работе виброволнового генератора. 
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В табл. 4 представлены результаты расчетов 
по определению количества откачанных солей 
солМ  и остаточной соляной кислоты ∆ HClМ  
из скважины № 5б, при этом для кольматанта 
этой скважины теоретические значения коэффи-
циентов составили: Кс.т = 1,058; К(сол)т = 1,59.  
Согласно полученным данным: ∆ HClМ  =  
= 5 кг; солМ  = 815 кг. С учетом загрузки в 
скважину 1600 кг 35%-й соляной кислоты и 100 
кг  
«Дескама»  (табл. 2),  что  составило  HClМ  =  
= 580 кг, на реакцию израсходовано 
 
HClHCl HClM M M= − ∆ = 580 – 5 = 575 кг. 
 
Теоретическое значение коэффициента К(сол)т =  
= 1,59, тогда теоретическая масса солей, обра-
зовавшаяся при разложении кольматанта мас-
сой Мк = 543 кг, равна 
 
( )(сол)т к(HCl)сол тM К М= = 543 ⋅ 1,59 = 863 кг. 
 
После обработки скважины объем откачан-
ной жидкости составил V = 142,2 м3, а опытная 
масса солей Мсол = 815 кг (табл. 4). 
Учитывая, что концентрация природных со-
лей в объеме V составила С0 = 0,270 кг/м3, об-
щая масса природных солей 
 
( ) 0сол oМ С V= = 142,2 ⋅ 0,279 = 40 кг. 
 
Тогда масса солей, полученных в результате 
обработки, равна 
 
солсол (сол)0M М M= − = 815 – 38 = 777 кг. 
а кольматанта Мк(сол) по количеству откачанных 
солей равна 
 
сол
к(сол)
(сол)т
777
1,59
М
М
K
= =  = 488 кг. 
 
Значения масс кольматанта, полученных по 
фактическим затратам кислоты (Мк(HCl) = 543 кг) и 
по количеству откачанных солей из скважины 
(Мк(сол) = 488 кг), отличаются между собой на  
10 %, что обусловлено переменным расходом 
эрлифта (Q ≠ const) первые 5 – 10 мин откачки.  
Среднее значение расчетной массы кольма-
танта, удаленной из скважины: 
 
 
к(HCl) к(сол)
к
543 488
2 2
М M
М
+ +
= =  = 515 кг. 
 
 
Фактические затраты 100%-го хлористого 
водорода МHCl = 575 кг. Откуда опытное значе-
ние коэффициента стехиометрии реакции 
 
 
HCl
с.оп
к(HCl)
575
515
М
К
М
= = = 1,12, 
 
а опытное значение коэффициента К(сол)оп равно 
 
( )
( )сол оп
сол оп
к
815
543
М
К
М
= =  = 1,5. 
 
По аналогичной методике рассчитан ряд 
скважин, данные по которым приведены в 
сводной табл. 5.  
Таблица 4 
Опытные данные откачки из скважины № 5б водозабора «Боровляны» после реагентной обработки 
 
Номер  
пробы ∆t, мин ∆Vi, м
3 С(сол)i, г/л (сол) ,iМ  кг рН СHCl, г/л ∆ (сол) ,iМ  кг 
1 2 1,2 28,356 34,027 1,2 2,309 2,770 
2 2 1,2 34,460 43,750 1,4 1,457 1,748 
3 2 1,2 38,796 46,555 2,0 0,365 0,438 
4 3 1,8 30,026 54,047 5,0 0,0003 0,0007 
5 5 3,0 19,474 58,422 5,6 9,1∙10–5 0,00027 
6 7 4,2 16,520 69,384 5,8 5,4∙10–5 0,00023 
7 10 6,0 13,314 79,884 6,0 3,6∙10–5 0,00022 
8 12 7,2 8,760 63,072 6,2 – – 
9 15 9,0 7,077 63,693 6,4 – – 
10 30 18,0 5,934 106,812 6,4 – – 
11 30 18,0 4,783 86,094 7,0 – – 
12 30 18,0 2,937 52,866 7,0 – – 
13 30 18,0 1,857 33,426 7,4 – – 
14 30 18,0 1,015 18,270 7,6 – – 
15 30 18,0 0,278 5,004 7,6 – – 
Итого  V ≈ 142,2  солМ ≈815   ∆ HClМ ≈5 
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Таблица 5 
Результаты расчетов количества реагента и кольматанта по откачкам 
 
Номер  
скважины,  
водозабор 
Исход-
ная 
масса 
100%-й 
HCl
( )0 HC ,lM
 кг 
Коэф-
фициент 
стехио-
метрии 
реакции 
(теор.) 
Кс.т. 
Коэф-
фици-
ент 
образо-
вания 
солей 
(теор.) 
К(сол)т 
Объем 
отка-
чанной 
жид-
кости 
V, м3 
Остаток 
100%-й 
HCl по-
сле реак-
ции 
∆ HCl ,М  
кг 
Масса 
отка-
чанных 
солей 
Мсол, кг 
Масса 
прореа-
гировав-
шей 
100%-й 
HCl МHCl, 
кг 
Масса коль-
матанта, 
рассчитан-
ная по затра-
там HCl 
Мк(HCl), кг 
Масса 
кольма-
танта, рас-
считанная 
по образо-
ванию 
солей 
Мк(сол), кг 
Расчет-
ная мас-
са коль-
матанта 
Мк, кг 
Коэффи-
циент 
стехио-
метрии 
реакции 
(фак-
тич.) Кс.ф 
Масса 
шла-
ма,  
М, кг 
№ 18  
«Зеленовка» 389,3 1,109 1,646 280 9,5 – 379,8 342 – 342 1,109 217 
№ 19  
«Зеленовка» 560,7 0,907 1,35 56 19,7 – 541 596 – 596 0,907 61 
№ 28б  
«Зеленовка» 548 0,709 1,08 97,92 15 – 533 751 – 751 0,709 16 
№ 29б  
«Дражня» 679,8 0,984 1,51 98,5 7,2 1003 672,3 683 664 674 1 42 
№ 28б  
«Новинки» 650 1,01 1,51 12,96 13 929,7 637 630 615 633 1 73 
№ 5б  
«Боровляны» 580 1,058 1,59 142,2 5 777 575 543 488 515 1,12 58 
 
Из анализа данных (табл. 5) следует, что с 
одного погонного метра фильтра с помощью 
комбинированных технологий удалось извлечь 
в среднем от 40 до 63 кг кольматанта в раство-
ренном виде и затем – в виде шлама в процессе 
виброволновой обработки. Во всех случаях 
применения технологии соляная кислота израс-
ходовалась практически полностью, ее остаток 
составлял от 5 до 20 кг в пересчете на 100%-й 
хлористый водород. Фактические затраты 100%-й 
НCl на 1 м. п. фильтра составили от 28 до 57 кг. 
Уточненное значение массы кольматанта в 
фильтре получено как среднее арифметическое 
его количества, рассчитанного по фактическим 
затратам хлористого водорода и массы раство-
ренных этой кислотой солей.  
 
В Ы В О Д Ы 
 
1. Разработано комбинированное техноло-
гическое оборудование для подачи реагента в 
фильтр, циклического его задавливания в пласт 
сжатым воздухом и эрлифтной откачки продук-
тов реакции, отличающееся простотой и безо-
пасностью ведения работ. 
2. Сравнительные испытания двух техноло-
гических схем проведения комбинированных 
обработок показали, что наибольшая степень 
восстановления удельного дебита достигается 
при использовании в технологии циклического 
задавливания реагента (53–79 %) и несколько 
меньшая (30–69 %) – при использовании реа-
гентной ванны. К тому же после реагентной 
ванны больше остается непрореагированного 
хлористого водорода (9,5–19,7 кг), нежели при 
использовании циклического задавливания  
(5–13 кг), при одинаковом времени обработки. 
Геофизические и телеметрические исследо-
вания, проведенные на скважине № 5б до и по-
сле восстановительных работ, показали высо-
кую эффективность разработанной в БНТУ 
комбинированной технологии. 
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